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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV - chemischer Teil

Entnahmeort: Priesendorf
Entnahmestelle: Ortsnetz, Priesendorf
Kennzahl: 1230047100722 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am; 16.04.2018 14:03 Analysennummer: T142938
Probenahme durch: A. Schréder, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prifungsbeginn: 16.04.2018
Probenahmeart: Ende der Prifung: 11.05.2018
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Benzol mg/l <0,0002 0,0010 DIN 38407-9 (1991-05)
Bor(8) R ~ mg/l 0,14 1,0 DIN EN IS0 17294-2 (2017:01)
Bromat (BrO;™) ~ mgl | <0002 | 0010  [DINENISO 15061 (2001-12)
Chrom (Cr)” _ n;g_/lu _<_O_,O(_)O§ T _0,_0:56 ~ |pINEN IS0 17294-2 (2017- 6_1)
Cyanid (CN”) mg/! ) _<0,005 | _b,656  |Hausmeth. wos141 _2(2013- 12)
1,2-Dichlorethan mg/l <0,0001 0,0030 DIN EN ISO Fomgw -08)
Fluo_r-la (:_C_)_ ) mg/l 0,08 1,5 DIN EN ISO 10304-1 (2009- -07)
Nitrat (NO 5”) mg/l 103 | 50 [DINENISO 103041 (2000.07)
Pﬂanzenschutzmlttel (msgesamt) mg/| n.n. 0,00050 siehe hinten
Quecksilber (Hg) mg/! <0,0001 | 00010  [DINEN IS0 12845 (201208
Selen (Se) mg/| 0,001 0, 010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-51)
Summe aus Tara- und Trichlorethen mg/l <0,0002 0,010 DIN EN 1SO 10301 (1997 -08)
Uan (U) mg/| 0,007 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017'01)
Antimon (Sb) mg/! <0,001 0,0050 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Arsen (As) mg/l 0,0008 0,010 [DINEN SO 17204-2 (2017-01)
Benzo- -(a)- pyren B m?_;/l <0,0_()0003 0 000010 DIN 38407-39 (2011- -09)
B|6I_(P_b) . mg/l <0,001 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017 -01)
Cadmium (Cd) | mg/  <0,0003 |  0,0030 [DINENISO 172842 (2017-01)
Kupfer (Cu) mg)l B 0,002 2,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nickel (Ni) mg/! <0,001 0,020 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nitrit (NO ,7) mgl/l <0,01 0,10%0,50  [DIN EN 26777 (1993-04)
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,21 1 berechnet
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Entnahmeort: Priesendorf

Entnahmestelle: Ortsnetz, Priesendorf

Probenahme am: 16.04.2018 14:03 Analysennummer: T 142938

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Koblenassersoffs (PAK) il <000002 | 0,00010 |0 384075 zore.00
Trlhalogenmetﬁa_né_(THM) e mé/_l . <0_,001 _0—050 ~ |DINEN IS0 10301 (199—7 58; |
Aluminium (Al) rﬁg-/l <0,01 N 0_20_0 DIN EN 1SO 172942 (2017- 01)
Ammonium (NH,*) mg/l ' <0,01 0,50 DIN 38406-5-1 (1883-10) |
Chlorid (CI") - Cmgd | 14,0 250 DIN EN 1SO 10304-1 (2008-07)
Eisen(Fe) | mg | ob_()1 | 0200  |DINENISO17294-2 (2017-01)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <002 | 05 DIN EN IS0 7887 (2012-04)
Geruchsschwellenwert bei 23°C | TON | 1 | 3 |owentezz@osio
Geschmack typisch 032?;22?3:;6 DEV B 1/2 (1971)

elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 722 | 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Mangan (Mn) - B i mg/l | <0,001 | 0,050 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01).
Natrium (Na ") - mg/| 100 200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) '
(;;g(;;&\cn)lsch gebundener Kohlenstoff mg/ 05 o\r;g:aéir;g[?:ée DIN EN 1484 (1997-08)
Sulfat (SO,, & mg! | 508 250 [|DINENISO 10304-1 (2000.07)
Tritbung ' ' NTU 012 | 1,0° DIN EN SO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 11,0°C (Vor-Ort) pH-Einheiten 7,28 . 65-9, 5 [DINEN 15O 10523 (2012- 04)
CaIcﬂIosekapazﬂat B - mg/l 1 __-—2,6 53_ ~ |pIN38404-10 (2012-12) =
Calcum(ca®*) | man | 780 | DIN EN IO 17294-2 (2017-01)
Magnesium (Mg?*) | mgn 451 | DIN EN ISO 172042 (2017-01).
Kalium (K ) ' mg/I' — W | ~ |DINEN IS0 172942 (51; -01) I
Saurekapa2|tat bis pH 43 - mmol/l 6,_78 ~ |piN3s40s-7- 2 (2005 -12) ]
Summe Erdalkalien | mmoit 3,80 0 * |berechnet

Gesamtharte °dH b 2_1,2 ~ |berechnet
Hértebereich (Waschmittelgesetz) | .  hart ~ |berechnet

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstdnde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-6) Seite 2 von 3



P o x 4 Institut

Entnahmeort: Priesendorf

Entnahmestelle: Ortsnetz, Priesendorf

Probenahme am: 16.04.2018 14:03 Analysennummer: T 142938

Parameter Einheit Befund Grenzwert  [Untersuchungsmethode
Atrazin ug/l <0,02 0,10 LC-MS/MS

Bentazon g/l ' _<(5,_02 T 010  |Lc-msms
Desethylatrazin ug/! <0,02 0,10 LC-MS/MS -
DesethYlte-rbuthyIazin I ug/l <0,02- _ _010_ .L(-J--I\-AS/MS -
Desisopropylatrazin | wen | <002 | 010  |icmsms
Dichlorprop ugll <002 | 010  |cwmsms
Diuron ' i I ug7l_ <0,02 ' 0.16 LC-MS/MS o
I_sab_rot_uro_n ' ' _—LE/I_ | TO,(E 0,10  omsms

Metazachlor N ' - wgt | <002 | ¢ 010  |tcmsms
Simazin - _ugll ' <6,(_)_2m T __0.10 |LC-MSMS -
Terbuthylazin ug/! <0,02 010  |Lc-msms -
Pflanzenschutzmittel (insaés_av_ | ug/l n.n. 0,50 o
"in Anlehnung an ® Grenzwert am Ausgang Wasserwerk 0.B. = ohne Beanstandung

“ vom 29.04.2007 n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

* gesundheitlicher Orientierungswert * nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar

Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid:

Die Einhaltung der Grenzwerte wird durch Berechnung der Restmonomerkonzentration aufgrund der maximalen Freisetzung nach der
Spezifikation des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis ermittelt.

Beurteilung:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bad Kissingen, den 4.05.2018
LU e

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung )
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-6) Seite 3 von 3
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Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Priesendorf
Entnahmestelle: Ortsnetz, Priesendorf
Kennzahl: 1230047100722 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am; 16.04.2018 14:03 Analysennummer: MIK 369194
Probenahme durch: A. Schréder, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prifungsbeginn: 16.04.2018
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Priifung: 19.04.2018
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 11,0 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uS/cm | 722 2790 | DINEN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/! - <0,3mg/** [DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Desinfektion | keine —
Escherichia coli - |[kBE36°Cin100m | 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE36°Cin100ml | 0 0/100 m! | DIN EN 1SO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE36°Cin100ml | 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml nu. | 0/100mi |DINENISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml nu. | 0/100ml |DINEN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl ~ |KBE 22'°'C"§n 1ml o | 100 f oy §1510) 1
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 0 100
KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht

* Messung: Vor-Ort **in Ausnahmefallen hoher  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingeg, gén  19.04.2018

Goas

InstitutBTNuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des [nstituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3) Seite 1 von 1
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